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Існують різноманітні засоби удосконалення когенераційних технології, що мають у своєму складі основні складові: первинний двигун, електрогенератор, систему утилізації теплоти, систему контролю й управління. Але цілодобове функціонування біогазових установок  супроводжується непостійним виходом біогазу  із-за складності визначення точного терміну зміни потоків свіжої та збродженої сировини в умовах недостовірної оцінки зміни температури зброджування при вимірюванні, що обумовлено значною тепловою акумулюючою ємністю сусла.  Це потребує додаткового обладнання для зберігання збродженого матеріалу та біогазу в умовах відключення когенераційних установок в години найменшого споживання [1].  
Запропоновано  комплексне моделювання динаміки біогазової установки, теплообмінника, вбудованого в метантенк,  щодо встановлення температури теплоносія, що гріє, на вході в теплообмінник,  та на виході з теплообмінника для  підтримки функціонування біогазової установки на основі теплового насоса,  що використовує у якості низькопотенційного джерела енергії зброджене сусло. 

На основі запропонованого метода встановлено рівні функціонування біогазової установки щодо зміни температури теплоносія, що гріє,  на вході в теплообмінник та на виході з теплообмінника: перший рівень: 550С - 44,150С; другий рівень: 52,10С- 43,060С; третій рівень: 49,90С- 42,30С; четвертий рівень: 47,50С - 41,350С; п’ятий рівень: 450С -40,30С, що відповідають зміні температури сусла на вході в біогазову установку:  50С, 100С, 140С, 180С, 220С в залежності від температури оточуючого середовища, відповідно. [1].  Використання  запропонованих  рівнів функціонування біогазової установки дозволяє удосконалити теплову схему когенераційної системи щодо визначення енергозберігаючих режимів в умовах підтримки  співвідношення виробництва електричної енергії та теплоти.
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